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Eclairer mieux en 
consommant moins

Parc régional Chasseral, St–Imier, 1 décembre 2011
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Résumé: Quelle sera la situation en 2017 ?
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Eclairage public 1.5 % de la consommation suisse

Eclairage public communal : 

1 % de la consommation
d‘électricité du pays

200 mio frs pour l‘achat et 
l‘entretien

100 mio frs pour la 
consommation
d‘électricité

Potentiel d‘économie :
30 % - 50 % (consommation d‘électricité)
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Etat au début du projet en 2007

- Enquête auprès des communes dès 2006-2007
- Résultats de 250 communes / 1/3 de la population
- Etat par rapport aux recommandations
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Consommation spécifique (2007 - MWh/km/ an)  

Morges 19.0

Lucerne 19.6

Bâle 21.2

Bellinzone 21.4

Berne 27.0

Lausanne 28.0

Neuchâtel 28.3

Zurich 29.7

Fribourg 33.1

Chiasso 33.8

Genève 37.6

St. Gall 7.8

Château d’Oex 8.8

Winterthur 9.3

Cossonay 10.9

Rapperswil-Jona 11.6

Köniz 12.0

Aigle 13.4

Cerniat 14.0

Soleure 14.4

Moyenne CH 14.5

Yverdon, Chatel.s.D. 16.7
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Explication des différences

1. Dans les communes „modèles“, toutes les lampes au 
mercure ont été remplacées. 

2. La plupart des communes de la Suisse 
orientale/centrale pratiquent l‘extinction pendant la nuit.

3. Les communes „modèle“ ont déjà assaini leur éclairage
public; il y a une volonté politique de disposer d‘un
éclairage avec une haute efficacité énergétique.
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Offre S.A.F.E  à disposition des communes

1. Enquête en ligne - comparaison  (www.topten.ch/ep):

en actualisation

2. Conseillers  recommandés: en actualisation

3. Publication 2011 : Feuille d’info sur l’assainissement

4. Journée d’information technique en novembre 2011
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Programme Groupe E 2010-2015 

1.  Projet avec financement unique en Suisse 

2. Permet d’agir dans toutes les communes du réseau
3. Permet de baisser la consommation d’électricité des 

communes du réseau à la moyenne suisse ou en-
dessous

4. Effet incitatif pour les communes 

5. Effet incitatif sur les autres distributeurs / cantons
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� Remplacement des installations
à vapeur de mercure

� Réduction de puissance pendant
la nuit

Propositions et recommandation

� Réduction de puissance installée

� Extinction par ex: 01’00h à 05’00h :  à décider

Bonus CHF: 300._

Bonus CHF: 200._

Bonus CHF: 50._
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Bilan de la première année

� Fin juin 2011, tous les Audits énergétiques seront 
présentés aux communes

� 45 communes ont signé un contrat de soutien financier

� 4 millions de travaux en commande pour des mesures 
d’économie de 1 million de kWh ( 100 ménages)

� 2400 lampes à vapeur de mercure assainis
� 300 luminaires LED’s installés
� 2000 points lumineux éteints ou réduits 
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Evolution du parc
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Projet à Fribourg : Rue Fries/Geiler AVANT

Lampes 125 
Watt HME 
(Mercure)
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Projet à Fribourg : Rue Fries/Geiler APRES

� 70% d’économie d’énergie

Nouveau: 
luminaire 
LED 70W
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Projet au Pâquier
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Qualité des supports : contrôle 
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Quelle sera la situation en 2017 ?

� Seules les meilleures 
technologies de ce 
moment resteront en 2017

� Luminaires de toute 
dernière génération

� Probablement seulement 
des ballasts électroniques

� Lampes: Sodium et 
iodures metalliques
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Merci pour votre attention

Christa Mutter

Responsable S.A.F.E. Suisse romande
Fonderie 7, CP 989
1701 Fribourg
chmutter@bluewin.ch
026 424 76 60
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Projets : quelques exemples en cours

� Villars-s-Glâne: 25 Led’s quartier
� Attalens: 30 Led’s quartier + coupure 
� Semsales: 45 Led’s quartier
� Siviriez: 29 Led’s Rte de contournement
� Farvagny: Assainissement 217 Pts/Lum
� Gurmels: Assainissement 531 Pts/Lum
� Courtepin: Assainissement 279 Pts/Lum
� Kerzers: Assainissement 390 Pts/Lum
� Plaffeien: Coupure
� Villorsonnens: Coupure
� Vuarmarens: Coupure
� Rossens: Coupure (Sauf Rte Principale)
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Cellule photovoltaïque – détecteur crépusculaire

� Réglage plus fin possible
� Test : raccourcir la durée 
� Réduction de 140 h d’éclairage
� 4% de gain supplémentaire

Cette céllule détermine 
l’heure d’enclenchement 
et de déclenchement de l’EP 
dans tout le canton

Modernisation 
de l’installation en cours 
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Quelle sera la situation en 2017 ?

� �3�U�R�G�X�L�W�V���Q�R�Q���F�R�Q�I�R�U�P�H�V���D�X�[��
�H�[�L�J�H�Q�F�H�V���«�Q�H�U�J�«�W�L�T�X�H�V���V�H�U�R�Q�W��
�L�Q�W�H�U�G�L�W�V���D�X���P�D�U�F�K�« ���(�1��
������������������

� �'�«�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���D�V�F�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�O��
�� �&�R�P�P�D�Q�G�H
�� �/�(�'
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Projet à Givisiez

� �����	�������������	�����������	�������
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Notre proposition – mesure A
Remplacement des installations à vapeur de mercure

Ancien luminaire sans optique

Efficacité lumineuse faible

Durée de vie des ampoules 10’000 h

35% des luminaires existants

Luminaire avec optique performante

Efficacité élevée : sodium HP ou LED

Durée de vie 18’000 ou 40’000 h

Economie d’énergie de 30 à 40%
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Notre proposition – mesure B
Réduction de puissance pendant la nuit

Eclairage toute la nuit à même puissance

Durée d’allumage : ~ 4’300 h

Installation de ballast électronique

Durée d’allumage à pleine puissance 

durant  ~2’100h

Durée d’allumage à puissance réduite 

durant  ~2’200h

Economie d’énergie de 10 à 15%
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Notre proposition – mesure C
Réduction de puissance installée

Dans les quartiers résidentiels :

Remplacement des lampes existantes 

de 70 W sodium par des ampoules 

de nouvelle génération 50 W ou 35 W
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Notre recommandation - extinction durant la nuit

La coupure de l’éclairage durant la nuit permet d’économiser jusqu’à un tiers de l’énergie 
consommée.

Ordres de télécommande disponibles :

•N?; 8 déclenche à 24h00 et réenclenche à 06h00

•N?; 13 déclenche à 01h00 et réenclenche à 05h00

Sur NE, nécessité de reprogrammer les horloges, car il n’y a pas de télécommande 

centralisée


